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Выбор номинальной мощности обычно осуществляется с учетом их нагрузочной спо-
собности и очень часто с занижением этой номинальной мощности, учитывая по заданным 
графикам нагрузки потребителя (реальным или расчетным) их перегрузочные способности 
[1]. При таком методе выбора номинальной мощности трансформатора учитывается только 
надежность электроснабжения, но не учитывается экономичность их работы с точки зрения 
минимизации потерь электроэнергии. 
В настоящее время при переходе промышленности на энергосберегающий путь раз-
вития и с учетом всевозрастающих цен на электроэнергию такой метод выбора  номинальной 
мощности трансформаторов представляется не совсем адекватным современным задачам 
электроснабжения. Также следует учитывать, что срок эксплуатации силовых трансформато-
ров, как правило, превышает 10÷20 лет, а иногда и выше, поэтому стоимость потерь  в них за 
этот период может значительно превосходить стоимость самого трансформатора. 
Авторами данной статьи были исследованы зависимости потерь в трансформаторах 
различных исполнений ( в частности масляных – типа ТМ, ТДТН; с негорючим жидким ди-
электриком – типа ТНЗ, сухих – типа ТС, ТСЗ) от режима их работы. 
Данные исследования проводились для трансформаторов различных уровней напря-
жения и наиболее используемых номинальных мощностей, в частности для трансформаторов 
с высшим напряжением 110 кВ - =трномS 6,3 МВА;10 МВА; 16 МВА и 25 МВА; для 
трансформаторов 10 кВ - =трномS 630 кВА ; 1000 кВА; 1600 кВА и 2500 кВА. 















кзхх PPP ii ∆∆∆                                                (1) 
 
где хх∆P  и кзP∆  - паспортные данные исследуемого трансформатора: потери холостого хода 
и короткого замыкания, соответственно; iS - средняя мощность нагрузки трансформатора 
номинальной мощностью трномS  
Расчеты, проведенные для указанных выше трансформаторов позволили построить 
зависимости величин относительных потерь ( iiiотн PP S/, ∆∆ = ) от величины коэффициента за-
грузки трансформатора (kзагр = тр  номi SS / ). На рис.1 в качестве примера приведены такие 
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Рис.1. Относительные потери в трансформаторах 
 
Как видно из графиков оптимальная загрузка трансформаторов с точки зрения мини-
мума относительных потерь находится в диапазоне kзагр ≈ 0,3 ÷  0,7. При этом относитель-
ные потери в трансформаторах при  kзагр =0,7 и kзагр мин =0,3 примерно равны, но абсолют-
ные потери ∆P при kзагр =0,7  более чем в 2 раза превышают потери  ∆P при kзагр =0,3. Ана-
логичные результаты получены и для других исследуемых трансформаторов. Результаты 
проведенных исследований (расчетов) позволяют считать, что в ряде случаев целесообразно 
завышать номинальную мощность выбираемых трансформаторов и при этом получать эко-
номическую выгоду от уменьшения годовых  потерь в трансформаторах (надежность же 
электроснабжения при этом только повышается). 
Согласно рекомендаций [1,2] по выбору номинальных мощностей трансформаторов 







≥ (см)ртрном ,  (2)  
 
где (см)рS  - полная расчетная нагрузка подстанции или средняя нагрузка за наиболее нагру-
женную смену; реком.загрk - рекомендуемый по условиям надежного электроснабжения ко-
эффициент загрузки трансформаторов; n – количество трансформаторов на проектируемой 
подстанции. 
По условию же минимизации абсолютных потерь в трансформаторах проектируемой 
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15
где kзагр мин – коэффициент загрузки трансформатора, при котором относительные потери в 
выбираемом трансформаторе будут равны относительным потерям в этом трансформаторе 
при рекомзагрk  
Условия выбора номинальной мощности трансформатора (2) и (3) не противоречат 














  (4) 
 
При таком выборе номинальной мощности трансформатора величине Sном тр , как 
правило, будет соответствовать два значения из шкалы номинальных мощностей трансфор-
маторов Sном тр1  и Sном тр2 , где Sном тр2  соответствует повышенному значению  номинальной 
мощности по сравнению с Sном тр1 необходимому по условию надежности электроснабже-
ния(2). Окончательный выбор  номинальной мощности выбираемого трансформатора следу-
ет осуществлять на основе технико-экономического сравнения [3]. 
Для определения экономической эффективности дополнительных капитальных вло-
жений в трансформатор завышенной номинальной мощности необходимо: 
1) Определить годовые потери электроэнергии в выбираемых трансформаторах с номи-
нальной мощностью Sном тр1  и Sном тр2 , как 
 
рабвкл j ТР TkTW ⋅⋅∆+⋅∆=∆
2
jзагрjкзjхх PP ,                               (5) 
 
где 
 j ТРW∆  - годовые потери электроэнергии в трансформаторах с номинальной мощностью 
Sном тр1  и Sном тр2, соответственно; jххP∆   и jкзP∆ - потери х.х. и к.з. этих трансформаторов, 
соответственно; Твкл  и Траб время нахождения этих трансформаторов под напряжением и 
время работы этих трансформаторов под нагрузкой в соответствии с графиком нагрузки по-
требителей;  jзагрk  - коэффициент загрузки соответствующих трансформаторов. 
После чего определить величину годового уменьшения потерь электроэнергии как 
 
2
 год k)WW(W фТР1ТР2 ⋅−=δ ∆∆ ,                                      (6) 
 
где фk -коэффициент формы графика нагрузки потребителя, для которого выбираются 
трансформаторы, учитывающий увеличение потерь при нестационарности нагрузки . 






WptП ⋅δ= , (7) 
 
где Цээ – тариф за электроэнергию для данного потребителя 
3) Определить необходимые дополнительные капитальные вложения на покупку более 
мощного трансформатора с номинальной мощностью Sном тр2 , как  
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тр1Стр2СдопК −= ,  (8) 
 
где  
тр1С  и тр2С - стоимость соответствующего трансформатора 
4) Определить срок простой окупаемости (период простого возврата капитала) [3], как 
 
 рtдоп П/КокТ = .   (9) 
 
Такой упрощенный подход к определению экономической эффективности выбора 
трансформаторов по условию минимизации потерь электроэнергии в них не учитывает по-
стоянное увеличение тарифов на электроэнергию, срока службы проекта (т.е. срока эксплуа-
тации трансформатора с уменьшенными потерями на данном объекте) и ряд других факто-
ров, однако в настоящий период времени он применим, поскольку в нынешней экономиче-
ской ситуации неопределенности на тарифы, цены, налоги, реальной нормы дисконта вос-
пользоваться другими инструментами экономического анализа просто не возможно. 
 
Выводы. 
1. В работе показана целесообразность в ряде случаев выбора номинальной мощности 
трансформаторов выше необходимой по условию надежности электроснабжения. 
2. Предложена методика выбора номинальной мощности трансформаторов с учетом ми-
нимизации потерь в них. 
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